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１．適用範囲 

    本仕様書は「フリーフロアーＴＬシステム」の工事に適用する。 

 

２．製品概要 

    ２－１  工法概要 

      「フリーフロアーＴＬ」は樹脂製の支持ナットのついた床パネル（ＴＬ 

    パネル）９種類からなり、その支持ナットに床高に応じた樹脂製支持脚 

    （Ｆボルト＋ゴム座）をつけて敷き込んで行き、床パネルの上からレベル 

    調整し、専用のコンクリート釘で床スラブに固定して仕上る工法です。 

 

    ２－２  特長 

     「フリーフロアーＴＬ」の床パネルは JAS 合板Ⅰ類を使用しており、湿気 

     等にも高い耐久性をもっている。 

 

    ２－３  参考納まり図 
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３．材   料 

 

                    ３－１ 材質 

部  材  名 材    質 備      考 

ＴＬパネル 

(床パネル) 

台板 
JAS 合板Ⅰ類Ｆ☆☆☆☆ 

  厚み１５㎜ 

・ﾊﾟﾈﾙｻｲｽﾞ９種類 

枠板 

JAS 合板Ⅰ類Ｆ☆☆☆☆ 

  厚み１２㎜ 

  幅１４７㎜ 

ナット 特殊樹脂 
・ナットサイズ３種類 

 (K6・15 ㎜・35 ㎜） 

支持脚 

ボルト 特殊樹脂 
・サイズ６種類 

・ゴム座厚み２２㎜ 
ゴム座 ＳＢＲ製 硬度９０ 

専用コンクリート釘 

φ４×７０㎜ 

特殊樹脂製ﾊﾟｯｷﾝ付 

特殊鋼 

    

    

     ３－２ 専用工具 

 

工  具  名 用           途 

Ｋ用ドライバー 床パネルのレベル調整に使用。 

専用ポンチ 専用コンクリート釘、打ち込みに使用。 

専用エアーガン 
100V5～7kg/cm2 空気吐出量 80l/min ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに接続し 

専用コンクリート釘を打ち込む。 
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   ３－３ 床高さ調整範囲 

スラブ面からフリーフロアーＴL 床パネルの天端まで 

Ｋナット ボルト＋ゴム座 床高さＨ調整範囲 

      6 ㎜      35 ㎜+22(19) ㎜           55～77 ㎜ 

15 ㎜ 
     35 ㎜+22(19) ㎜           64～86 ㎜ 

     60 ㎜+22(19) ㎜           79～111 ㎜ 

35 ㎜ 

     60 ㎜+22(19) ㎜           84～131 ㎜ 

     80 ㎜+22(19) ㎜           99～151 ㎜ 

    100 ㎜+22(19) ㎜          119～171 ㎜ 

    120 ㎜+22(19) ㎜          139～191 ㎜ 

    140 ㎜+22(19) ㎜          159～211 ㎜ 

 

 

   ３－４ パネル規格 
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 ４．現場施工フローチャート 

 

                打ち合わせ 

    

    

                施  工  図 

    

                                                                                                                            施工図チェック 

    

                現場打ち合わせ 

    

                                                                                                                    （搬入・工程・工期等） 

                                                                                                                                                                床不陸状態ﾁｪｯｸ    

                前工事チェック                    

    

    

                搬          入 

    

                                                                                                                                （床清掃確認） 

                パネル施工  

 

                   床鳴りチェック 

                                       レベル・床の踏み鳴りチェック 

 

 

   自  主  検  査 

    （検査表別紙） 

 

                                   次工程業者確認 

                                      （手直し） 

 

   引  き  渡  し 

 

 

   施  工  報  告 
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５．施工手順 

 

①コンクリート床面の清掃確認    

    ・コンクリート床面を清掃し、極端な凹凸のある場合は修正を依頼する。 

 

② 床高の基準墨を打つ 

    ・壁面躯体に仕上げ用フローリング厚を差し引いて墨を打つ。 

 

③ ボルトの取付け 

    ・フリーフロアーボルトをパネルのナットにネジ込む。 

  ・その後、ボルトにゴム座を付けます。 

 

④ フリーフロアーＴＬ－５，ＴＬ－６パネルの敷き込み 

    ・壁面周囲に先ずフリーフロアーＴＬ－５を敷きこむ。 

    ・次にＴＬ－６を敷き込んでいき壁面周囲の最後はＴＬ－７を敷き込み 

納める。 

    ・ＴＬ－５，６，７のジョイントは全ねじビス 38 ㎜にて 300 ㎜以内固定。 

    ・ジョイント部はパネル間隙間を３mm 程度とる。 

    ・壁面躯体とフリーフロアーＴＬパネルとは 15 ㎜～30 ㎜隙間をとる。 

 

⑤ レベル調整 

    ・壁面周囲の敷き込みが終わったら、床高の基準墨に合わせてボルトを 

      調整してレベルを出す。 

 

⑥ ボルトの固定 

    ・ボルトを専用コンクリート釘でスラブに固定する。 

    ・専用コンクリート釘はパッキン付専用コンクリート釘を使用し、ﾎﾞﾙﾄ 

      の穴に落とし込み専用ポンチ又は専用エアーガンでスラブに打ち込み 

      固定する。 

    ・釘の打ち込み時、釘の曲がり等がないかを確認し不良打ち込みがあれ 

      ばその場で取り替える。釘の不良打ち込みは床鳴りを発生させること 

      がありますから充分注意する。 
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 ⑦内部への敷き込み 

    ・壁面周囲と同様にフリーフロアーＴＬ－１，２，８を敷き込む。 

    ・ジョイント部は全ねじビス 38 ㎜にて 300 ㎜以内固定。 

    ・パネル間隙間は３mm 程度とする。 

 

⑧ 床下地施工確認 

・床下地施工後、部屋全体を歩いてみて、釘の打ち忘れ、床鳴り、床の 

      沈み込み、浮き上がり、段差などが無いかチェックして下さい。 

    ＊下地完了後は重量物の仮置きはしないで下さい。 
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６．施工検査表 

  検  査  内  容   検   査   結   果 
レベルが出ているかを確認す

る。 

 

（3/1000 ㎜以内） 

 

 

 

 

壁廻り、柱廻りとの取り合い

を確認する。 

 

 

 

 

ボルトの調整忘れがないかを 

確認する。 

 

 

 

 

フリーフロアーの接合部への

固定が正しく施工されている

かを確認する。 

 

 

 

 

フリーフロアーの上を歩き 

床鳴りがないかを確認する。 
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